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CARTA RESPOSTA CAESB

TERMO DE VIABILIDADE DE ATENDIMENTO EPR *TVA N°
20/102



Superintendéncia de Projetos +EPR

Diretoria de Engenharia - DE @ caeSb

TERMO DE VIABILIDADE DE ATENDIMENTO EPR +TVA N° 20/102

Empreendimento: QE 60 do Guara I, antiga area da TASA +Guara *RA X

Interessado : Terracap
Céd Ne: SU1350
Data: 25/08/2020

Em resposta ao Processo SEI n°® 00111-00001085/2018-79, Oficio n® 991/2020
- TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (44343695), que trata de solicitagdo de atualizagéo de
consulta de VIABILIDADE DE ATENDIMENTO com sistemas de abastecimento de agua
(SAA) e de esgotamento sanitario (SES) para o parcelamento de solo localizado na QE 60 do
Guara ll, antiga area da TASA, na Regidao Administrativa do Guard +RA X/DF, manifesta-se
nos termos a seguir.

Informa-se que o presente documento atualiza os Termos de Viabilidade de
Atendimento TVA EPR + 19/019 e TVA EPR 20/090, emitidos em 11/03/2019 e em
07/07/2020, respectivamente.

Vale destacar que a area em analise encontra-se inserida na Poligonal da DIUR
11/2017, que compreende tanto a Quadra QE 60 do Guara Il (antiga &rea da TASA) quanto
ao Lote A do Setor JK, conforme indicado na Figura 1.

Legenda

"t DIUR 11/2017

U1574 - Setor JK

SU1350 - QE 60 do Guara Il

[ areac

Regides Administrativas - DF |
Candangolandia
Guara
Nicleo Bandeirante
Park Way

Figura 1. Localizacdo do empreendimento nos limites da Poligonal da DIUR 11/2017.
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1. QUANTO AOS DADOS DO EMPREENDIMENTO

1.1. Caracteristicas gerais

De acordo com o MDE +077/18, a area referente ao projeto urbanistico em questéao
localiza-se na Regido Administrativa do Guard +RA X, proxima a divisa desta RA com a
Candangolandia - RA XIX e com o Nucleo Bandeirante +RA VIIl. Os limites imediatos da
poligonal do novo parcelamento sdo: a oeste, a QE 46 do Guara Il; a norte, o Parque Ezechias
Heringer; a leste, o Setor de Postos e Motéis Sul na EPIA; a sul, pelo Lote A do Setor de Areas

Isoladas Sul, destinado ao Grémio Esportivo Brasiliense. Os principais acessos a area se dao
pela EPIA e pela via de acesso ao SRIA II.

Figura 2. Croqui de localizacao do projeto  da QE 60 tGuara.

1.2. Usos previstos

Apresenta-se na Tabela 1 o quadro sintese de unidades Imobiliarias e areas publicas
propostos.
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Tabela 1. Quadro sintese de unidades Imobiliarias e areas publicas +QE 60, Guara.

QUADRO DE AREAS DO PARCELAMENTO

Areas Consideradas Area (m?) Pert{:;:‘;tu =
I. Area Total da Poligonal de Projeto 282.385,19 100
I Area niio passivel de parcelamento 0 0
IIl. Area passivel de parcelamento 282.385,19 100

QUADRO SINTESE DE UNIDADES IMOBILIARIAS E AREAS PUBLICAS
= LOTES | ;
DESTIN . AREA PERCENTUAL
ACAO (unid)) (m?)
Area Passivel de Parcelamento 282.385,19 100%
1. Unidades Imobiliarias
a. CSIIR 1 NO 32 33.528,00 11.87%
33 45.026,76 15,95%
24 35.924,00 12,72%
4 588336 2.08%
2 2.100,00 0,74%
3 4.180,32 1,48%
Total 103 | 126.642,44 44,85%
2. Espagos Livres de Uso Pablico — ELUP (DIUR 11/2017)
Areas Verdes (canteiros e rotaténas) 2757313 9,76%
Pracas 15.440,00 5,47%
Total 43.013,13 15,23%
3. Sistema de Circulacéo 112.729 62 39,92%
Area Publica (1): 1f + 2 47.193 45 16,71%
Area Publica (2): 1f+2+ 3 159.923,07 56,63%

1" Concsito de Area Piblica conforme ¢ dispesto na Segao IV da Lei Complementar n° 803 (PDOT 2009) atualizada pela Lei
Complementar n® 854 (PDOT 2012).

12) Concsita de Area Piblica conforme Lei Federal n 6.766, de 19 de dezembro de 1979,

Fonte: MDE 077/18Terracap.

O arranjo do projeto proposto € ilustrado na Figura 3.
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Fonte: MDE 077/18Terracap.

Figura 3. Mapa de Uso e Ocupacéo do Solo propostos para o projeto

1.2.1. Base de Calculo

X X X X X X

COODEPLAN/DF)

xX X

X Vazdes Previstas:

Area de Projeto: 28,24 ha

Densidade minima (PDOT/2012): 150 hab./ha
Densidade adotada: 279,22 Hab./ha.

Area destinadas a CSII + Institucional + EP: 1,22 ha
Area residencial: 22 ha

Populagdo por unidade domiciliar: 2,87 hab./ud (PDAD 2015
Populacéo Fixa: 7.885,30 hab.

Unidades domiciliares: 2.747

VAZAO CALCULADA PARA A ABEAG GUARA

Agua (L/s) Esgoto (L/s)
Qmed 19,66 | Qmed 11,10
Qmax,d 23,59 | Qmax,d 13,32
Qmax,h 35,39 | Qmax,h 19,98
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VAZAO CALCULADA PARA A AREA TOTAL DA DIUR 11/2

Agua (L/s) Esgoto (L/s)
Qmed 32,78 | Qmed 20,40
Qmax,d 39,33 | Qmax,d 24,48
Qmax,h 59,00 | Qmax,h 36,72

2. QUANTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA

2.1. A regido em que o empreendimento estd situado é abastecida pelo Sistema
Produtor Descoberto podendo, também, ser atendida pelo Sistema Torto/Santa

Maria.

2.2. Existem redes de agua nas proximidades do empreendimento, porém essas nao
apresentam capacidade de absorver novas demandas. Assim sendo, o atendimento
com abastecimento de 4gua so6 sera possivel apds refor¢co do sistema existente.

2.3. \Verifica-se que ha interferéncia do projeto proposto com o sistema de
abastecimento de 4gua implantado (Redes de PVC-60).

Figura 4. Interferéncias da poligonal do empreendimento com redes de agua +PVC 60.

2.4. Estudo de Alternativas - SAA

Para atendimento do empreendimento foram estudadas trés alternativas de
abastecimento.

Ressalta-se que para o reforgo do sistema existente, considerou-se o atendimento a
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toda a poligonal da DIUR 11/2017, principalmente em relacdo ao dimensionamento das
subadutora, cuja vazao média prevista € de 32,78 L/s.

2.4.1. Alternativa 1

Conforme ilustrado na|Figura 5| a Alternativa 1 prevé a implantacdo de uma nova
subadutora que derivara da rede de MPVC Azul JEI - DN 250mm, recém implantada para
atendimento das areas em expanséao da QE 48 a 58, localizadas na circunvizinhanca da area
em estudo.

O Sistema Descoberto sera responsavel pelo abastecimento, por meio da subadutora
SAT.TAG.014. Salienta-se que as &aguas deste sistema produtor sdo tratadas na
ETA.RDE.001 e saem do reservatdrio RAP-MNT.001.

Em resumo, para o reforgo do sistema existente serd necessario:
Derivagéo da rede de 250 mm.
Execucdo de 1.722 m de subadutora com diametro de 300 mm.
Instalacdo de VRP para evitar pressfes altas em outros trechos da rede.

Necessidade de aumento da presséo de setups das VRPs.

Figura 5. Alternativa 1

2.4.2. Alternativa 2

Assim como na Alternativa 1, na Alternativa 2 o abastecimento se dara pelo Sistema
Descoberto, por meio da subadutora SAT.TAG.014, porém propde-se a derivacdo de rede de
Ferro Fundido TK7 - DN 350 mm, também implantada para atender as expansdes do Guara
II, conforme se apresenta na|Figura 6
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Nesta alternativa as acfes previstas para o refor¢o do sistema séao:
Derivacdo da rede de 350 mm
Execucao de 2.465 m de subadutora com diametro de 250 mm
N&o necessita implantar nova VRP

Evita pressdes altas em outros trechos da rede

Figura 6. Alternativa 2
2.4.3. Alternativa 3

A Alternativa 3 trata-se de solugdo independente de abastecimento por meio de
Sistema de pocos tubulares profundos.

Neste caso, deve-se garantir que 0s pocos a serem perfurados produzam agua
com quantidade e qualidade, de forma a atender os padrdes estabelecidos na
Portaria 2914/2011 +MS.

Também deverdo ser apresentados, anexos aos projetos de cada pogo, o0 Teste
de Vaz&o, o Laudo Andlise de Qualidade da Agua e o Relatério de Anélise de
Perfilagem Otica, com a devida referéncia geogréafica (coordenadas) SICAD,
Datum SIRGAS 2000.

A Outorga de Direito de Uso de agua subterranea, emitida pela Agéncia
Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal
(ADASA) devera ser apresentada anexa ao projeto do poco correspondente,
com a devida referéncia geografica (coordenadas) SICAD, Datum SIRGAS
2000.

Com relagéo ao sistema produtor por meio de pocos tubulares profundos,
devem ser apresentados descritivos e desenhos mostrando quantidade,
locacdo e vazdo dos pocos, adutoras de interligacdo dos pocos com o
reservatorio, inclusive com pré-dimensionamento dessas estruturas.
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Por falta de informacdes hidrolégicas da regido e com base em vazdes médias
dos pocos operados pela CAESB, estima-se que deverao ser perfurados cerca
de 10 pocgos para atendimento da poligonal da area de estudo. Este nimero
poderd variar para mais ou para menos, a depender da vazao de producéo que
se alcancara.

2.5. Custos Estimados z*Alternativas de Abastecimento

Os custos apresentados neste documento foram estimados com base no MDE
077/2018 do Projeto Urbanistico da QE 60 do Guara Il (antiga TASA).

Para as demais glebas, localizadas dentro da DIUR 11/2017, ndo foram apresentados
dados suficientes para subsidiar a presente andlise de custos.

Apenas para a subadutora considerou-se uma vazdo média estimada de 32,78 L/s,
relativa ao atendimento de toda a area da DIUR 11/2017, o que justifica a adog&o de um
didmetro maior.

2.5.1. Alternativa 1

O custo estimado para implantacéo do refor¢o do sistema de abastecimento de agua
conforme proposto na Alternativa 1 é apresentado na|Tabela 2

Tabela 2. Resumo de custos estimados para a Alternativa 1 +SAA.

Resumo Alternativa 1 (QE 60)
[tem ‘ Qntd. ‘ Custo (R$)
Subadutora (m) 2.465 2.700.000,00
Rede de Distribuicéo (m) 5.000 400000,00
LigacBes Prediais (und.) 103 95000,00
VRP 1 25.000,00
CanteiratBarracao (m?) 150 45000,00
Administracao (% com base nos custos) - 390000,00
Total (R$) | 3655.000,00

2.5.2. Alternativa 2

O custo estimado para implantagéo do refor¢o do sistema abastecimento de agua
por meio da Alternativa 2 é apresentado na|Tabela 3

Tabela 3. Resumo de custos estimados para a Alternativa 2 +SAA.

Resumo Alternativa 2 (QE 60)
Item Qntd. Custo Total (R$)
Subadutora (m) 1.722 4.000000,00
Rede de Distribuicdo (m) 5.000 400000,00
Ligacdes Prediais (urQE 60 119 95000,00
CanteiratBarracao (m?) 150 45.00M0
Administracao (% com base nos custos) - 490.000,00

Total 5.030.000,00
TVA n° 2Q02EPR/DE Pagina8 de 17
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2.5.3. Alternativa 3

O custo estimado para implantagéo do refor¢o do sistema abastecimento de agua
por meio da Alternativa 3 € apresentado na|Tabela 4

Tabela 4. Resumo de custos estimados para a Alternativa 3 +SAA.

Resumo Alternativa 3 (QE 60)
Item Qntd. Custo Total (R$)
Rede de Distribui¢cdo (m) 5.000 400000,00
Ligacdes Prediais (urDE 60 119 95000,00
Poco (und.) 10 2.500.000,00
CanteiratBarracao (m?) 150 45.00M0
Administracdo (% com base nos custos) - 370000,00

Total 3.410.000,00

2.6. Na estimativa da Alternativa 3 considerou-se a perfuracdo de 10 pocgos, pois é
incerta a vazado de producé@o que sera possivel obter. Neste caso, o custo podera
variar de acordo com a quantidade de po¢os que serdo necessarios para
atendimento do empreendimento.

2.7. Ressalta-se que os custos e quantitativos apresentados sdo apenas orientativos
para fins de estimativa de implantacdo, podendo sofrer alteracbes quando da
execucao dos projetos basico e executivo.

2.8. Verifica-se que o atendimento do empreendimento é viavel, desde que executadas
as intervencgdes requeridas para cada uma das alternativas.

2.9. Novas alternativas poderdo ser estudadas quando da elaboracdo do estudo de
concepgao.

2.10. ApoOs as adequacdes previstas para o sistema de abastecimento da regido em que
se localiza o empreendimento sera possivel o seu atendimento por meio do
SAT.TAG.011.

3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)
3.1. A area em estudo ndo é atendida pelo sistema de esgotamento sanitario existente.

3.2. Existem redes de esgotamento nas proximidades do empreendimento, porém o
sistema ndo tem capacidade de absorver novas demandas.

3.3. O sistema de esgotamento sanitario que atende a regido dos empreendimentos é
o da ETE Brasilia Sul (ETE.SB1.001), porém podera ser realizada a transposi¢ao
de bacia de esgotamento para atendimento da area em estudo.

3.4. Nao héa interferéncia da poligonal dos empreendimentos com o sistema de
esgotamento sanitario existente.

3.5. Estudo de Alternativas *+SES

Para atendimento do setor foram estudadas duas alternativas de esgotamento
TVA n° 20102 EPR/DE Pagina@ de 17
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sanitario.

Assim como para 0 SAA, o refor¢co do SES prevé o atendimento a toda a poligonal da
DIUR 11/2017, principalmente no que se refere ao dimensionamento dos interceptores,
estacao elevatoria de esgotos e linha de recalque. A vazdo média prevista de 20,40 L/s.

3.5.1. Alternativa 1

3.5.1.1. Trata-se de solucdo independente de esgotamento sanitario por meio
de implantag&o de estacdo de tratamento de esgotos compacta.

3.5.1.2. A ETE compacta estara condicionada aos resultados apresentados nos
estudos de autodepuracéo de corpos receptores. Esta também devera
estar em conformidade com a respectiva outorga de langamento,
devidamente autorizada pelos 6rgdos competentes. Se necessario, 0
interessado devera solicitar readequacao da outorga existente junto ao
6rgao competente.

3.5.1.3. A ETE compacta deverd contar com todos 0s equipamentos e
instrumentos necessarios para a completa operacdo automatizada.

3.5.1.4. O projeto devera prever etapas de implantacdo da ETE compacta, de
forma a garantir sua operacionalidade e eficiéncia de projeto em fases
intermediarias de implantacdo, enquanto o empreendimento possuir
baixa ocupagéo.

3.5.1.5. E de responsabilidade do interessado o licenciamento ambiental.

3.5.2. Alternativa 2

3.5.2.1. Na Alternativa 2 propde-se que 0s esgotos gerados dentro da poligonal
da DIUR 11/2017 sejam encaminhados ao sistema de esgotamento
sanitario projetado para atendimento das Quadras 1 a 5 do SMPW,
Colénia Agricola Aguas Claras, Vila IAPI e Coldnia Agricola Bernardo
Sayao. Aapresenta a poligonal da &rea de projeto e as etapas
previstas.
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Figura 7. Poligonal da area de projeto.

x O projeto em elaboracéo prevé a implantacéo de redes e 07 estacbes
elevatdrias, com o objetivo de conduzir o esgoto coletado nas areas
acima identificadas para o sistema de esgotamento sanitario da ETE
Melchior.

X Ressalta-se que o sistema proposto nao foi dimensionado para
atender outras é&reas além das mencionadas. Neste caso, 0
interessado devera promover as adequacdes necessarias prevendo
0 acrescimento de vazao.

3.5.2.2. Conforme indicado na|Figura 8| para o atendimento do empreendimento
com esgotamento sanitario, além das redes coletoras, deverdo ser
implantados:

3.5.2.2.1. Interceptor de 300 mm de diametro e comprimento de
aproximadamente 1.400 m;

3.5.2.2.2. Elevatéria de Esgotos de Bruto (EEB) com tanque de
amortecimento (capaz de amortecer no minimo 25% da vazao de
entrada);

3.5.2.2.3. Linha de Recalque de 200 mm didmetro e comprimento de
aproximadamente 2.400 m, que serd interligada a EEB 5 do SMPW
(EEB.SPW.002) em implantagéo.
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Figura 8. Alternativa 2 xSistema de Esgotamento Sanitario Proposto.

3.5.2.2.4. A nova EEB deverd ser implantada dentro da poligonal da DIUR
11/2017 e sua localizacdo exata devera ser indicada quando da
elaboracéo do Estudo de Concepcéo.

3.5.2.3. O empreendimento devera ser implantado conforme normas e parametros
da Caesb.

3.5.24. A implantagdo do empreendimento deverd contemplar todas as
infraestruturas necessarias para interligacdo ao sistema existente (redes,
estacdes elevatorias etc.).

3.5.2.5. E de responsabilidade do empreendedor o licenciamento ambiental.

3.5.3. Custos zAlternativas SES

Os custos apresentados neste documento foram estimados apenas com base no MDE
077/2018 do Projeto Urbanistico da QE 60 do Guara Il (antiga TASA), uma vez que para as
demais glebas nao foram apresentados dados suficientes para subsidiar a presente andlise.
No entanto, foi previsto valores para uma infraestrutura (elevatoria, adutora, ETE, etc) com
capacidade suficiente para atender as areas subjacentes.

Apenas para o dimensionamento do Interceptor / Emisséario / Linha de Recalque
considerou-se uma vazao maior, estimada com base na &rea da DIUR 11/2017, cuja vazdo
média prevista € de 20,40 L/s.
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3.5.3.1. Alternativa 1

O custo estimado para implantagéo do refor¢o do sistema de esgotamento sanitario
existente por meio da Alternativa 1 é apresentado na|Tabela 5

Tabela 5. Resumo de custos estimados para a Alternativa 1 +SES.

Resumo de Custo®Alternativa 1
Item ‘ Qntd. Custo Total (R$)
Emissério de esgoto tratado (m) 1.000 520000,00
ETE Compacta* 1 4.000.000,00
Rede Coletora (m) 5.000 1.700000,00
Canteiro Barrac@in?) 150 45.000
Administracd® com base nos custos) - 550000,00

Total 6.815.000,00

*Valor pode mudar conforme parametros definidos na outorga.

3.5.3.2. Alternativa 2

O custo estimado para implantagéo do refor¢o do sistema de esgotamento sanitario
existente por meio da Alternativa 2 é apresentado na|Tabela 6

Tabela 6. Resumo de custos estimados para a Alternativa 2 +SES.

Resumo de Custo®Alternativa?
Item Qntd. Custo Total (R$)
Coletor/Interceptor/Emisiamioa de Recalqine) 3.800 2.000.000,00
Elevatéria 1 1.500000,00
Rede Coletora (m) 5.000 1.700000,00
CanteiratBarracéo (m2) 150 45.000,00
Administracd® com base nos custos 550000,00

Total 5.795.000,00

Vale destacar que 0s custos e quantitativos apresentados sdo apenas orientativos
para fins de estimativa de implantacdo, podendo sofrer alteracdes quando da
execucao dos projetos basico e executivo.

Verifica-se que o atendimento é viavel, desde que executadas as intervencdes
requeridas para cada uma das alternativas.

Novas alternativas poderdo ser estudadas quando da elaboracdo do estudo de
concepcao.

4. QUANTO A REGULARIDADE FUNDIARIA

4.1. As areas que vierem a abrigar unidades do SAA e do SES (reservacao, captagao -
pocos e/ou superficie, estacdo de tratamento de agua, estacdo de tratamento de
esgotos, estacdes elevatorias, serviddes de passagem) deverdo ser escrituradas,
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doadas e incorporadas ao patrimoénio da Caesb, ou, ser encaminhado termo de
cessao de uso das areas.

4.2. Caso seja hecesséaria a implantacdo do caminhamento de adutora, interceptor,
emissario, extravasor, linha de recalque ou qualquer outro tipo de tubulagéo,
localizado em:

4.2.1. Terras fora dos dominios do empreendimento, este devera proceder a
regularizacdo das &reas necessdrias para a interligacdo nas redes e
unidades da Caesb.

4.2.2. Parques e/ou unidades de conservacdo dentro e/ou fora da poligonal do
projeto, sera necessaria a anuéncia e aprovacdo do 6rgdo ambiental
competente.

4.2.3. Faixas de dominio de rodovias e/ou ferrovias, sera necessaria a anuéncia e
aprovacao do 6rgao e/ou concessiondria competente.

4.3. Na fase de Estudo de Concepcdao, as exigéncias apresentadas nos itens 4.1 a 4.2
deverdo ser comprovadas através de consulta prévia respondida pelo érgdo
competente e/ou proprietario do terreno em eventual interferéncia, esses, por sua
vez, deverdo ser anexados ao Estudo, tanto em meio fisico quanto em meio digital.

4.4. Informa-se que ndo é da competéncia da Caesb analisar a situacdo fundiaria do
lote em que sera implantado o empreendimento.

5. QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.1. O empreendedor deverd obter junto aos Orgdos competentes o devido
licenciamento para o empreendimento em relacdo ao uso do solo, as areas de
preservacdo e protecdo ambiental e outros. Esses deverdo ser apresentados
anexos aos estudos e projetos.

5.2. A andlise limita-se a informar as condi¢cdes de atendimento em relagdo ao
abastecimento de agua e ao esgotamento sanitario para a area requerida, nao se
tratando, portanto, de aprovacdo de empreendimento.

5.3. O atendimento do empreendimento pela Caesb esta condicionado ao licenciamento
ambiental do empreendimento, considerando os sistemas de abastecimento de
agua e de esgotamento sanitario, sendo que todos os estudos ambientais
complementares solicitados pelos érgdos ambientais competentes ficardo a cargo
do empreendedor.

6. QUANTO AOS CRITERIOS DE PROJETO
6.1. Dados para elaboracdo dos projetos:

a) Taxa de ocupacao: 2,87 hab./unid. habitacional
b) &RHILFLHQWH 23HU &DSLWD ~ @H/HalBRldav XPR GH iJXD
c) Coeficiente da hora de maior consumo (K2): 1,50

d) Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,20
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6.2. Sistema de Abastecimento de Agua:

a) &RHILFLHQWHW®H U 8 DSSU R G X 81 R/h&bktlia J X D
b) Presséo dindmica minima: 10 m.c.a.

c) Pressao estatica maxima: 40 m.c.a.

d) indice de perdas na distribuic&o: 30%

e) Didmetro minimo das redes: 63 mm

f) Estimativas de consumo de unidades nao residenciais devem considerar os
parametros de consumo definidos na Norma da Caesb ND.SCO-002 tlLigacao
Predial de Agua.

6.3. Sistema de Esgotamento Sanitario:

a) Coeficiente de retorno (C): 0,8

b) Coeficiente de vazdo minima (K3): 0,50

¢) Taxa de infiltracdo em ramais condominiais e redes coletoras: 0,05 L/s/km
d) Taxa de infiltragdo em Interceptor e emissario: 0,3 L/s/km

e) Diametro minimo da Rede Publica: 150 mm

f) Didmetro minimo de Ramal Condominial: 150 mm

g) Didmetro maximo de rede no passeio: 200 mm

h) Profundidade maxima da rede no passeio: 2,5m

i) Profundidade maxima da rede no passeio com ligacao predial: 1,8m

j) Profundidade méxima da rede no leito da via ou area verde: 3,5m

k) Distancia maxima entre Pocos de Visita (PV): 80 m

N 'LVWKQFLD Pi[LPD HQWUH &,V GR UDPDO FRQGRPLQLDO
m) Declividade minima: 0,005 m/m

n) Lamina maxima (redes, interceptores e emissarios): 75%

0) Lamina maxima (ramal condominial): 45%
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7.1. Sistema de Abastecimento de Agua

Analisando-se as alternativas apresentadas para o0 abastecimento do
empreendimento, verificou-se que a implantacdo de pocos tubulares profundos (Alternativa 3)
nao € exequivel, pois ndo é possivel garantir que seja produzida vazao suficiente para atender
a demanda pretendida.

Esta alternativa também apresenta desvantagens do ponto de vista operacional e de
manutencdo, como a possivel obtencdo de agua de ma qualidade e a continuidade do
abastecimento. Cabe mencionar que a indicacdo de implantacdo de pocos tubulares vem
sendo adotada pela Caesb em situacdes em que nao é possivel interligar o empreendimento
ao sistema existente.

A Alternativa 2, apesar de apresentar um custo mais elevado dentre as demais
alternativas, é tecnicamente mais viavel do ponto de vista operacional e de manutencao da
Caesb, pois nesta alternativa ndo sera necessaria a instalacdo de VRP como prevé a
Alternativa 1, sendo o sistema operado por gravidade, o que diminui o risco de sinistros na
tubulagéo.

Portanto, o abastecimento se dara pelo Sistema Descoberto, por meio da subadutora
reversivel (SAT.TAG.014), com a derivacao da rede de Ferro Fundido TK7 - DN 350 mm,
também implantada para atender as expansfes do Guara |l.

Nesta alternativa as acfes previstas para o refor¢co do sistema séo:
Derivagéo da rede de 350 mm
Execucdo de 2.465 m de subadutora com diametro de 250 mm
N&o necessita implantar nova VRP

Evita pressdes altas em outros trechos da rede

7.2. Sistema de Esgotamento Sanitario

Para o atendimento do empreendimento com sistema de esgotamento sanitario,
comparando as duas alternativas apresentadas, a Alternativa 2 se apresenta como
tecnicamente viavel.

Nesta alternativa propde-se que o0s esgotos gerados dentro da poligonal da DIUR
11/2017 sejam encaminhados ao sistema de esgotamento sanitario em projeto para
atendimento das Quadras 1 a 5 do SMPW, Col6nia Agricola Aguas Claras, Vila IAPI e Colonia
Agricola Bernardo Sayéao.

Ressalta-se que, conforme indicado na Figura 7, o referido sistema projetado n&o foi
dimensionado para atender outras areas além das mencionadas. Neste caso sera necessario
promover as adequacdes pertinentes prevendo o acrescimento de vazao.

E importante mencionar, ainda, que os esgotos gerados pelo empreendimento n&o
poderiam ser destinados a ETEB Sul, pois apesar desta unidade operacional ter capacidade
hidraulica para receber a vazao do empreendimento, esta ndo apresenta capacidade quando
avaliados os dados de carga orgénica.

Além desta constatacdo, sendo o Lago Paranod um manancial de abastecimento
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urbano devera ser evitado o aporte de nutrientes neste corpo hidrico, com o intuito de
assegurar a qualidade da &gua. Dessa forma, considera-se praticAvel a exportacdo dos
esgotos para outras bacias, neste caso a da ETE Melchior.

Isto posto, para o atendimento do empreendimento, além das redes coletoras, devera
ser implantado:

Interceptor de 300 mm de didametro e comprimento de aproximadamente 1.400
m;

Elevatéria de Esgoto Bruto (EEB) com tanque de amortecimento (capaz de
amortecer 25% da vazao de entrada);

Linha de Recalque de 200 mm didmetro e comprimento de aproximadamente
2.400 m, que serd interligada a EEB 5 do SMPW 02 (EEB.SPW.002) em
implantacgéo.

A nova EEB devera ser implantada dentro da poligonal da DIUR 11/2017, no ponto de
coordenada altimétrica mais baixa do terreno.

Para atendimento da demanda do empreendimento, a Caesb disponibilizara toda sua
infraestrutura implantada e/ou projetada, porém o interessado sera responsavel pelas
adequacdes necessaérias (troca de rotores em estagfes elevatorias, implantacdo de pogo de
equalizacdo, dentre outros).

Os custos estimados para a implantacdo dos sistemas de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitario que atenderdo ao empreendimento € de R$ 5.030.000,00 e R$
5.795.000,00, respectivamente, totalizando R$ 10.825.000,00.

Os custos e guantitativos apresentados sao apenas orientativos para fins de estimativa
de implantacao, podendo sofrer altera¢cdes quando do desenvolvimento dos projetos basico e
executivo.

8. QUANTO A VALIDADE

8.1. Asinformagdes de viabilidade de atendimento constantes neste termo tém validade
de 02 (dois) anos.

Colocamo-nos a disposicdo para demais esclarecimentos que se fizerem necessarios
pelo telefone 3213-7168.

Atenciosamente,

FABIO BARCELLAR DE OLIVEIRA
Superintendente de Projetos Substituto +tEPR
CREA 17.230/D-DF
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